
Additif pour l'installation d'une perle de 
ferrite sur les fils de l'arrêt d'urgence

Arrêt d'urgence (EPO)
Installation d'une perle de ferrite

La perle de ferrite fournie doit être installée entre le bornier EPO fourni et l'interrupteur EPO. 

REMARQUE: Veillez à ce que deux (2) tours de fil soient enroulés sur la perle de ferrite. 

Connect to
EPO Switch
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25-35 mm
Le soutien à la clientèle et les informations sur la garantie sont disponibles sur le site Web, www.apc.com.
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